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	          样品编号：L2016030213 
 		取样日期：2016年03月02日 
规格数量：5L×1+250mL×1
样品状态及包装：清、液态、塑料壶、无菌瓶装
检验依据：□GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
□DZ/T0064《地下水检验方法》
□其他


			
			 检验结果：见报告附页

		
          制    表      王晓婷                                检测单位章
		
          校    核

          签    发
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报 告 附 页
 样品编号：L2016030213      采样地点：基地供水运行中心4#泵出口                                            表一
	
检      测      项      目

	单      位
	国家标准限值
（GB5749-2006）
	检  验  结  果
	单项
评定

	微生物指标
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	不得检出
	未检出
	合格

	
	耐热大肠菌群
	CFU/100mL
	不得检出
	未检出
	合格

	
	大肠埃希氏菌
	CFU/100mL
	不得检出
	未检出
	合格

	
	细菌总数
	CFU/mL
	100
	2
	合格

	毒理指标
	砷
	mg/L
	0.01
	0.002
	合格

	
	镉
	mg/L
	0.005
	＜0.0005 
	合格

	
	铬（六价）
	mg/L
	0.05
	＜0.004
	合格

	
	铅
	mg/L
	0.01
	＜0.0025
	合格

	
	汞
	mg/L
	0.001
	＜0.0001
	合格

	
	硒
	mg/L
	0.01
	 ＜0.0004
	合格

	
	氰化物
	mg/L
	0.05
	＜0.002
	合格

	
	氟化物
	mg/L
	1.0
	0.97
	合格

	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	10（地下水源限制为20）
	0.74
	合格

	
	亚氯酸盐
	mg/L
	0.7
	0.05
	合格

	
	氯酸盐
	mg/L
	0.7
	0.17
	合格

	感官性状和一般化学指标
	色度（铂钴色度单位）
	度
	 15
	＜5
	合格

	
	浑浊度
	NTU
	1
	0.320
	合格

	
	嗅和味
	
	无异臭、异味
	无
	合格

	
	肉眼可见物
	
	无
	无
	合格

	
	PH
	
	6.5～8.5
	7.57
	合格

	
	铝
	mg/L
	0.2
	＜0.008
	合格

	
	铁
	mg/L
	0.3
	＜0.10
	合格

	
	锰
	mg/L
	0.1
	＜0.05
	合格

	
	铜
	mg/L
	1.0
	＜0.05
	合格

	
	锌
	mg/L
	1.0
	＜0.05
	合格

	
	氯化物
	mg/L
	250
	79.43
	合格

	
	硫酸盐
	mg/L
	250
	76.02
	合格

	
	溶解性总固体
	mg/L
	1000
	660
	合格

	
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	450
	338.30
	合格

	
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	mg/L
	3，水源限制时为5
	1.13
	合格

	
	挥发酚类（以苯酚计）
	mg/L
	0.002
	＜0.002
	合格

	
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	0.3
	＜0.05
	合格

	
	氨氮
	mg /L
	0.5
	＜0.02
	合格

	消毒剂指标
	游离氯
	mg/L
	出厂≥0.3，管网≥0.05
	——
	——

	
	一氯胺（总氯）
	mg/L
	出厂≥0.3，管网≥0.05
	——
	——

	
	二氧化氯（ClO2）
	mg/L
	出厂≥0.1，管网≥0.02
	0.11
	合格

	放射性指标
	总α放射性
	Bq/L
	0.5
	——
	——

	
	总β放射性
	Bq/L
	1
	——
	——
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样品编号：L2016030213      采样地点：基地供水运行中心4#泵出口                                       表二                   
	
检      测      项      目

	单      位
	 
	检  验  结  果

	其它指标
	钙
	mg /L
	
	64.61

	
	镁
	mg /L
	
	42.97

	
	重碳酸盐
	mg /L
	
	497.19

	
	碳酸盐
	mg /L
	
	0.00

	
	游离二氧化碳
	mg /L
	
	38.19

	
	亚硝酸盐（以N计）
	mg /L
	
	0.002

	
	磷酸盐
	mg /L
	
	＜0.10

	
	偏硅酸盐
	mg /L
	
	20.03

	
	总碱度
	mg /L
	
	407.86
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说    明

1、 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2、 本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
3、 本报告只对送检样品检测结果负责。
4、 本报告未经同意不得复印，不得作为商品广告使用。











中原油田供水管理处中心化验室
地址：河南省濮阳市盘锦路26号
邮编：457001
电话：0393-4827842
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